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6.104.5.4 Test-duty T30 

Add, after item a) as modified by 
Amendment 2, the following new text: 

In case that small values of time t3 cannot 
be met, the shortest time that can be met 
shall be used. The values used shall be 
stated in the test report. 

 

 

 

6.104.5.4 Séquence d'essais T30 

Ajouter, après le point a) modifié par 
l'Amendement 2, le nouveau texte suivant: 

Si de petites valeurs du temps t3 ne 
peuvent pas être satisfaites, la durée la 
plus courte pouvant être satisfaite doit être 
utilisée. Les valeurs utilisées doivent être 
consignées dans le rapport d’essai. 
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