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Low-voltage switchgear and controlgear – 
 

Part 3: Switches, disconnectors, switch-
disconnectors and fuse-combination 

units 
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Appareillage à basse tension – 
 

Partie 3: Interrupteurs, sectionneurs, 
interrupteurs-sectionneurs et combinésfusibles 
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9.3.7.2.3 Test circuit calibration 

Replace "Subclause 9.3.6.2.3 applies." 
with "Subclause 9.3.6.3.3 applies." 

 

9.3.7.3.3 Test circuit calibration 

Replace ‘Subclause 9.3.6.2.3 applies.’ 
with ‘Subclause 9.3.6.3.3 applies.’  

 

 

 

9.3.7.2.3 Etalonnage du circuit d’essai 

Remplacer "Le paragraphe 9.3.6.2.3 
s’applique." par "Le paragraphe 9.3.6.3.3 
s’applique." 

9.3.7.3.3 Etalonnage du circuit d’essai 

Remplacer "Le paragraphe 9.3.6.2.3 
s’applique." par "Le paragraphe 9.3.6.3.3 
s’applique." 
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