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EESSÕNA 

Rahvusvahelise standardi IEC 60364-1:2005 on koostanud IEC tehniline komitee TC 64 (Electrical 
installations and protection against electric shock, "Elektri-paigaldised ja kaitse elektrilöögi eest"); standard 
esitati koos CENELECi tehnilise komitee TC 64 (Electrical installations and protection against electric shock) 
poolt koostatud tavamuutustega vormikohaseks hääletamiseks ja võeti CENELECi poolt 2008-05-01 vastu 
kui HD 60364-1. 

Käesolev harmoneerimisdokument asendab harmoneerimisdokumente HD 384.1 S2:2001 ja  
HD 384.3 S2:1995. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

— viimane tähtpäev harmoneerimisdokumendi olemasolu 
teatavakstegemiseks rahvuslikul tasandil (doa) 2008-11-01 

— viimane tähtpäev harmoneerimisdokumendi 
kehtestamiseks rahvuslikul tasandil harmoneeritud 
rahvusliku standardi avaldamise või jõustumisteate 
meetodil kinnitamise teel (dop) 2009-05-01 

— viimane tähtpäev harmoneerimisdokumendile 
vasturääkivate rahvuslike standardite tühistamiseks (dow) 2011-05-01 

Käesolevas harmoneerimisdokumendis on IEC standardi tavamuutused tähistatud püstjoonega teksti 
vasakul äärel. 

Lisa ZA on lisanud CENELEC. 

HD 60364-1:2008/A11:2017 EESSÕNA 

Dokumendi (HD 60364-1:2008/A11:2017) on koostanud tehniline komitee CLC/TC 64 „Electrical 
installations and protection against electric shock“. 

Kehtestati järgmised tähtpäevad: 

— viimane tähtpäev dokumendi muudatuse kehtestamiseks 
riigi tasandil identse rahvusliku standardi avaldamisega või 
jõustumisteate meetodil kinnitamisega (dop) 2018-05-31 

— viimane tähtpäev dokumendi muudatusega vastuolus 
olevate rahvuslike standardite tühistamiseks (dow) 2020-05-31 

Tuleb pöörata tähelepanu võimalusele, et standardi mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CENELEC ei 
vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest. 
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11 KÄSITLUSALA 

HD 60364-1 esitab madalpingeliste elektripaigaldiste projekteerimise, ehitamise ja kontrolli juhised. 
Juhiste eesmärk on ette näha inimeste, koduloomade ja vara kaitse ohtude ja kahjustuste eest, mis võivad 
tekkida elektriseadmete mõistlikul kasutamisel, ning ette näha nende paigaldiste õige talitlus. 

EE MÄRKUS Nummerdussüsteem on esitatud IEC 60364-1:2005 lisas A. 

11.1 HD 60364 käesolev osa käsitleb elektripaigaldiste projekteerimist, ehitamist ja kontrolli sellistel 
objektidel nagu: 

a) elamud; 

b) ärieettevõtted, 

c) avalikud ettevõtted; 

d) tööstusettevõtted; 

e) põllundus- ja aiandusettevõtted; 

f) tehases toodetavad valmisehitised; 

g) sõidukelamud, nende laagripaigad ja muud taolised paigad; 

h) ehituspaigad, näituse-, laada- ja messiehitised ja muud ajutised rajatised; 

i) paadisadamad; 

j) välisvalgustus ja muud taolised paigaldised (vt ka 11.3 e); 

k) meditsiinipaigad; 

l) liikuvad ja veetavad üksused; 

m) fotoelektrilised paigaldised; 

n) madalpingelised generaatoragregaadid. 

MÄRKUS Ettevõtete all mõeldakse nendele kuuluvat maad koos kõigi sellel asuvate rajatistega, sealhulgas 
ehitistega. 

EE MÄRKUS Vastavalt jaotisele 11.4 käsitleb EVS-HD 60364-1 Eestis ka elektrivarustusettevõtete (sealhulgas jaotus-
võrkude ning jaotusvõrke toitvate elektritootmis- ja elektriedastussüsteemide) ehitisi.  

11.2 HD 60364-1 haarab: 

a) vooluahelaid, mida toidetakse nimi-vahelduvpingel kuni 1 000 V või nimi-alalispingel kuni 1 500 V; 
vahelduvpingel kohaldub käesolev standard eeskätt sagedustele 50 Hz, 60 Hz ja 400 Hz; ei ole välistatud 
ka muude sageduste eriotstarbeline kasutamine; 

b) elektriseadmeväliseid vooluahelaid, mis toimivad kõrgemal pingel kui 1 000 V ja mis tulevad 
elektripaigaldisest, mille vahelduvpinge on enimalt 1 000 V, nt lahenduslampvalgustuses ja 
elektrostaatilistes filterseadmetes; 

c) juhistikuosi, mida spetsiaalselt ei haara elektriseadmete kasutamise kohta käivad standardid; 

d) kõiki ehitiseväliseid tarbijapaigaldisi; 

e) info- ja kommunikatsioonitehnika-, signalisatsiooni-, juhtimis- jms kohtkindlalt paigaldatud juhistikke, 
(kuid mitte seadmesisest juhistikku); 

f) paigaldise laiendust ja ümberehitust ning olemasolevate paigaldiste osi, mida laiendus ja ümberehitus 
mõjutavad. 
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MÄRKUS HD 60364-1 juhised käivad elektripaigaldiste kohta üldiselt, kuid mõnikord (nt plahvatusohtlikes 
paigaldistes) tuleb lisaks nendele järgida ka CENELECi muude standardite nõudeid ja soovitusi. 

11.3 HD 60364-1 ei puuduta: 

a) elekterveoseadmestikke (sealhulgas raudteeveeremit ega -signalisatsioonivahendeid); 

b) mootorsõidukite elektriseadmestikke, väljaarvatult osas 7 käsitletavail juhtumeil; 

c) laevade elektriseadmestikke ega liikuvaid või kohtkindlaid mandrilavaplatvorme; 

d) lennukite elektriseadmestikke; 

e) avalikke tee- ja tänavavalgustuspaigaldisi, kui need on osa avalikust elektrivõrgust; 

f) kaevanduste ja karjääride elektripaigaldisi; 

g) raadiohäirete summutusseadmeid, välja arvatud selles osas, mis mõjutab elektripaigaldise ohutust; 

h) elektertarasid; 

i) ehitiste väliseid piksekaitsesüsteeme; 

MÄRKUS HD 60364-1 arvestab atmosfäärilisi elektrinähtusi, kuid üksnes sel määral, mil need mõjutavad 
elektripaigaldisi (nt pikseliigpingepiirikute valikul). 

j) liftipaigaldiste mõningaid aspekte; 

k) masinate elektriseadmeid. 

11.4 Käesolev standard ei ole mõeldud rakendamiseks: 

— avalikke tarbijaid toitvates energiajaotussüsteemides; 

— elektrienergia genereerimisel ja edastamisel nende süsteemide jaoks. 

MÄRKUS 1 Maad, mis seda soovivad, võivad rakendada käesolevat standardit täielikult või osaliselt siiski ka 
nendes valdkondades. 

EE MÄRKUS Eesti käib ülaltoodud märkuses nimetatud maade hulka (vt ka EE märkus jaotises 11.1). 

MÄRKUS 2 Vastavalt harmoneerimisdokumendile HD 637, mis sätestab üldreeglid tugevvoolupaigaldiste 
projekteerimiseks ja ehitamiseks süsteemides nimipingega üle 1 kV ja nimisagedusega kuni 60 Hz, peavad 
madalpingelised vahelduv- ja alalisvoolul talitlevad kaitse- ja seiresüsteemid vastama harmoneerimis-dokumendisarja 
HD 60364 nõuetele. 

11.5 Elektriseadmeid käsitletakse käesolevas harmoneerimisdokumendis ainult sel määral, mil see on 
vajalik nende valikuks ja kasutamiseks paigaldistes. 

Sama käib ka sellekohastele standarditele vastavate elektriseadmekoostete kohta. 

12 NORMIVIITED 

Alljärgnevalt loetletud dokumendid on vältimatult vajalikud käesoleva dokumendi rakendamiseks. 
Dateeritud viidete korral kehtib üksnes viidatud väljaanne. Dateerimata viidete korral kehtib viidatud 
dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega. 
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EN või HD Aasta Pealkiri IEC Aasta 

HD 472 S1 1989 Nominal voltages for low voltage public 
electricity supply systems 1) 

IEC 60038 (mod) 1983 

- - International Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) –  
Chapter 691: Tariffs for electricity 

IEC 60050-691  

- - International Electrotechnical Vocabulary 
(IEV) –  
Part 826: Electrical installations 

IEC 60050-826  

HD 384, 
HD 60364  

Sari 
 

Electrical installations of buildings IEC 60364 (mod) Sari 

EN 60445  Basic and safety principles for man-
machine interface, marking and 
identification – Identification of 
equipment terminals and conductor 
terminations 

IEC 60445 (mod)  

EN 60446  Basic and safety principles for man-
machine interface, marking and 
identification – Identification of 
conductors by colours or numerals 

IEC 60446  

- - Graphical symbols for diagrams IEC 60617 Andmebaas 

EN 60721 Sari Classification of environmental 
conditions 

IEC 60721  Sari 

EE MÄRKUS Eestikeelseina on ülalesitatuist avaldatud alljärgnevalt nimetatud standardid: 

EVS-IEC 60038:2007 IEC standardpinged 

EVS-IEC 60050-826:2006 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 826: Elektripaigaldised 

Standardisari HD 384 ja HD 60364 Madalpingelised elektripaigaldised (või: Ehitiste elektripaigaldised) 

13 PÕHIALUSED 

MÄRKUS 1 Kui maad, millel veel ei ole olnud rahvuslikke elektripaigaldiste kohta käivaid normdokumente, peavad 
vajalikuks kehtestada sellekohased ametlikud nõuded, soovitatakse neis nõuetes piirduda selliste põhialustega, mis 
tehnilise arengu käigus ei muutu. Niisuguse seadustamise alusena võib kasutada jaotist 13. 

MÄRKUS 2 Käesolevas jaotises on esitatud põhinõuded. Täpsemad nõuded võivad olla esitatud käesoleva 
standardi muudes jaotistes. 

131 Ohutuse tagamiseks vajalik kaitse 

131.1 Üldsätted 

Jaotistes 131.2 kuni 131.7 sätestatud nõuete eesmärk on ette näha inimeste, koduloomade ja vara kaitse 
ohtude ja kahjustuste eest, mis võivad tekkida elektriseadmete mõistlikul kasutamisel. Nõuded 
koduloomade ohutuse tagamiseks kehtivad nende jaoks ette nähtud kohtades. 

                                                      
1) IEC 60038 pealkiri on „IEC standard voltages“. 
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